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ZŠ MAŘÁDKOVA - HALA - REKONSTRUKCE
10/2025

Statutární město Opava, Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

ELEKTROINSTALACE  -  přenos energie v objektu

ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ

CHVÁTAL

NAPÁJENÍ :        3x240/400V + PE + N, 50Hz AC
OCHRANA :       automatické odpojení od zdroje TN - C - S

Mařádkova 518/15, Předměstí, 746 01 Opava, parc.č. 45/4, Opava - Předměstí

DPS

L123

PEN

3x240+120 AYKY

přívod ČEZ
3xPH2 250A

skutečný stav z rozvodu ČEZ/řeší ČEZ/

vedení  zemi

HDS
hlavní domovní 
skříň HDS ve zdi
u vchodu

L123

N

PEPEN

RHFVE
Rozváděč hybridní fotovoltaiky

SMART
METER

3f střídač
typ dle dodavatelské firmy

3x185+95 1-CYKY

PŘENOS ENERGIE

FV- stringy

32A/3/B

Přesné zapojení DSPS dodá 
dodavatelská firma HFVE

max 5 Ohm
RE
Rozváděč ve zdi nad HDS
u vchodu do budovy

ELM1

PEN

3VA2216-5HL..-
.... (ETU320)
In = 160 A
Ir = 150 A

3VA2010-5HL..
-.... (ETU320)
In = 100 A
Ir = 90 A

PV10gG
In = 2 A
OPVP10

ZS 1

MTV 1
100A/5A

FU 01

OR HDO

L123

PE

RKTV
rozváděč kotelny část tělocvičny
ČM 104

PEN
N

FA 01

ELM2

PV10gG
In = 2 A
OPVP10

ZS 2

MTV 2
150A/5A

FU 02

L123

PE

R1NP
rozváděč 1NP
ČM 121

PEN
N

FA 02

L123

PE
N

RSTV
rozváděč světelný tělocvičny
ČM 107

L123

PE

R2NP
rozváděč 2NP
ČM 206

PEN
N

L123

PE
N

RCK
rozváděč cvičná kuchyň
ČM 204

RE část kotelny
sazba C46D

RE část ostatní
sazba C02D

UPOZORNĚNÍ :
Funkci TOTAL STOP pro část NN plní jističe FA01 a FA02 v RE
Funkci TOTAL STOP pro FVE plní tlačítko total stop umístěné vedle
rozváděče RE.
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4x ETB 240/1x2

PROVEDENÍ DLE DIREKTIV ČEZ-DISTRIBUCE + schéma č. 5


